
平成30年8月6日出水後の対応

東北地方整備局 河川部



○今回の出水により、戸沢村古口真柄地内の堤防で法崩れが発生したため、24時間

体制で緊急復旧を実施しました。

平成30年8月6日出水（前線）
河川堤防の緊急復旧

緊急復旧箇所：40.9k左岸
（戸沢村古口真柄地区）

被災内容：堤防法面崩壊
復旧延長：91.0m

戸沢村

▲ 緊急復旧概成状況（8月9日 12時時点）

【進捗状況】

○復旧工事（緊急災）着手
8/7 14:30（16:30）～

○復旧工事（緊急災）概成
8/9 12:00

進捗率 １００％

新庄市

と ざ わ む ら ふ るく ち ま が ら

最上川

▲ 堤防被災状況（8月7日10時時点）

も が み が わ

▲ 緊急復旧状況（8月9日 2時時点）



平成30年8月6日出水（前線）
発動発電機の仮設置

最上川

角間沢排水樋管
（ポンプ設置箇所）

蔵岡地区（最上川45.7k付近）
く ら お か も が み が わ

8月6日6時40分撮影

角間沢川

か く ま ざ わ は い す い ひ か ん

か く ま ざ わ か わ

○ 8月5日午後からの降雨により、最上川管内の雨量観測所では既往最大（24時間雨

量）となる雨量を観測するなど記録的な降雨となりました。また5日23時頃から風雨の

影響により山形県の一部地域で停電が発生しました。

○ この停電の影響により、戸沢村蔵岡地区に設置しているゲートポンプが作動しな

かったことから、自家発電設備（発動発電機）を仮設置しました。

（8月8日18時40分設置完了）

▲ 自家発電設備設置作業

▲ 自家発電設備設置状況（8月8日 17時30分）

と ざ わ む ら くらおか


