
角間沢排水樋管ゲートポンプの電気設備点検を実施

 令和元年７月１１日にゲートポンプ施設の電気設備点検の行いました。
今回の点検では、高圧受電設備や発電機に異常等は見つかりませんでした。

 また、水路に土砂の堆積があったため、ポンプの運転等に支障とならないよう土砂を撤去しました。
（７月１１日～１８日撤去作業）
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