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【 情 報 】 鬼 首 地 熱 発 電 所 か ら 熱 水 が 漏 水
（ 現 在 、 ダ ム 湖 内 の 水 質 を 調 査 中 ）

１ 月 ２ ７ 日 １ ０ 時 ２ ０ 分 頃 、 電 源 開 発 ㈱ 鬼 首 地 熱 発 電 所 施 設 の 配 管 か ら 、 熱

水 が 漏 水 し 、 付 近 を 流 れ る 大 深 沢 へ 流 出 し た と の 連 絡 が あ り ま し た 。

電 源 開 発 ㈱ で は １ 月 ２ ７ 日 １ ０ 時 に 沢 へ の 流 出 は 止 め て い ま す 。

こ の 事 態 を 受 け 、 鳴 子 ダ ム 管 理 所 で は ダ ム 湖 へ の 流 入 地 点 （ 大 深 沢 ） 及 び ダ

ム 湖 に つ い て 、 目 視 に よ る 点 検 を 実 施 し ま し た が 、 魚 等 の へ い 死 や 水 の 色 、 周

辺 の 匂 い 、 水 温 等 の 変 化 は 確 認 さ れ ま せ ん で し た 。

な お 、 念 の た め 採 水 を 実 施 し 、 水 質 分 析 を 実 施 し て お り ま す 。

※ 水 質 分 析 結 果 に つ い て は 結 果 が 出 次 第 、 後 日 、 改 め て 報 告 致 し ま す 。

※ 漏 水 は 機 器 の 運 転 状 況 か ら ２ ６ 日 １ ５ 時 頃 と 想 定 さ れ ま す 。
２ ７ 日 ９ 時 ４ ０ 分 に 漏 水 を 確 認 し 、 １ ０ 時 に 停 止 措 置 を と り ま し た 。
漏 水 量 は 約 ２ ３ ０ m3と 想 定 さ れ ま す 。
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