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【 情 報 】 鬼 首 地 熱 発 電 所 か ら 熱 水 が 漏 水
（ 第 ２ 報 終 報 ）

（ ダ ム 湖 内 の 水 質 分 析 結 果 に 異 常 な し ）

１ 月 ２ ７ 日 １ ０ 時 ２ ０ 分 頃 情 報 が あ っ た 、 電 源 開 発 ㈱ 鬼 首 地 熱 発 電 所 施 設 の

熱 水 が 漏 水 し た 件 に つ い て 、 鳴 子 ダ ム 管 理 所 で は 、 念 の た め 貯 水 池 内 及 び 放 水

口 で 採 水 を 実 施 し 、 水 質 分 析 を 実 施 し て い た と こ ろ で す が 、 そ の 分 析 の 結 果 、

異 常 が 認 め ら れ な い こ と 及 び ３ ０ 日 （ 月 ） 午 前 中 に 、 再 度 、 ダ ム 湖 等 の 巡 視 を

行 い ま し た が 、 異 常 が 確 認 さ れ な か っ た こ と か ら 、 鳴 子 ダ ム 管 理 所 で は 、 本 件

に 関 す る 対 応 を 終 了 し ま す 。

※ 第 １ 報 の 内 容 に つ い て は 、 １ 月 ２ ７ 日 （ 金 ） に 報 告 し て お り ま す 。
鳴 子 ダ ム 管 理 所 Ｈ Ｐ で 確 認 で き ま す 。

http://www1a.thr.mlit.go.jp/bumon/j74501/homepage/press.html
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